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Номер
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Обозначение

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

110/024-СР
 

Состав рабочей документации

110/024-АТХ
Альбом 1.1

1.1 Щит управления КАЗС
Основной комплект рабочих чертежей

110/024-АТХ
Альбом 1.2.1

1.2.1 Щит управления КАЗС
Прилагаемые документы
Спецификации основного комплекта рабочих чертежей

110/024-АТХ
Том 1.2.2

1.2.2 Щит управления КАЗС
Прилагаемые документы
Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий

110/024-АТХ
Том 1.2.4

1.2.4 Щит управления КАЗС
Прилагаемые документы
Документы на АС
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Р 1 1

110/024-АТХ-С.1

Содержание альбома 1.1

Разраб.

Н.контр. 27.12.24

27.12.24

Наименование ПримечаниеКол.
листовОбозначение

Общие данные по рабочим чертежам альбома 1.1

Общие данные по рабочим чертежам 5110/024-АТХ.ОД

Схемы принципиальные 4110/024-АТХ.СБ

Таблица соединений внешних проводок 2110/024-АТХ.С4

Схемы подключения внешних проводок 3110/024-АТХ.С5

Пречень элементов 1110/024-АТХ.ПЭ

/15 15Общее количество листов альбома 1.1:
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Общие указания

51Р

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:

1 Рабочая документация выполнена на основании договора подряда № 19/2024 от 27.12.2024 г.

2 Применяемые в настоящем проекте технические решения, приборы, конструкции, материалы и средства автоматизации не нарушают
авторских прав их использования.

3 Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом
мероприятий.

4 Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"
- ГОСТ 21.114-2013 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов
нетиповых изделий";
- ГОСТ 21.205-2016 "Система проектной документации для строительства. Условные обозначения элементов трубопроводных систем
зданий и сооружений";
- ГОСТ 21.208-2013 "Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения
условные приборов и средств автоматизации в схемах";
- ГОСТ 21.210-2014 "Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения электрооборудования и
проводок на планах";
- ГОСТ 21.408-2013 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации
технологических процессов";
- ГОСТ 34.201-2020 "Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и
обозначения документов при создании автоматизированных систем";
- ГОСТ 19.101-77 "Единая система программной документации. Виды программ и программных документов";
- ГОСТ Р 2.601-2019 "Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы";
- ГОСТ 2.701-2008 "Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению";
- ГОСТ 2.702-2011 "Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем";
- ГОСТ 2.710-81 "Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах";
- ГОСТ IEC 61082-1-2014 "Документы, используемые в электротехнике. Подготовка. Часть 1. Правила";
- ПУЭ "Правила устройства электроустановок" (Госэнергонадзор. Издание седьмое);
- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Приказ от 7 декабря 2020 г. № 500 об утверждении
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных
объектов".

5 При выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ руководствоваться:
- СП 77.13330 "СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации";
- ПУЭ "Правила устройства электроустановок" (Госэнергонадзор. Издание седьмое);
- ГОСТ 12.1.030-81 "Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление";
- СТО 51246464-011-2015 «Системы автоматизации технологических процессов. Устройство сетей заземления».

6 При необходимости, в процессе выполнения строительно-монтажных работ точные места установки всего оборудования, а также
места и способ прокладки кабельных трасс уточняются по месту монтажной организацией с согласованием у заказчика.

7 Длины кабелей даны с учётом 8% надбавки:
- 6% на изгибы, повороты и отходы согласно письму №89-Д Госстроя СССР от 17.12.1979;
- 2% на укладку кабеля с запасом при производстве электромонтажных работ согласно СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85
Электротехнические устройства".
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ:

1 Принятые сокращения:
 - АКБ (или "АБ") - аккумуляторная батарея;
 - АРМ - автоматизированное рабочее место;
 - АСУ - автоматизированная система управления;
 - АСУП - автоматизированная система управления предприятием;
 - АСУТП - автоматизированная система управления технологических процессов;
 - ИБП - источник бесперебойного питания;
 - Инв - инверсный выход;
 - ПД - проектная документация;
 - ПДК - предельно допустимая концентрация;
 - ПК - перекидной контакт;
 - ПЛК - программируемый логический контроллер;
 - ПО - программное обеспечение;
 - ПТК - программно-технический комплекс;
 - ПЧ - преобразователь частоты;
 - РКС - релейно-контакторная схема управления;
 - РСУ - распределённая система управления;
 - САПР - система автоматизированного проектирования;
 - СЗС - светозвуковая сигнализация;
 - УПП - устройство плавного пуска;
 - ЦПУ - центральное процессорное устройство (процессор);
 - ШИМ - широтно-импульсная модуляция;
 - ЭВМ - электронно-вычислительная машина;
 - PLC - Programmable Logic Controller (ПЛК);
 - SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition (система визуализации, диспетчерское управление и сбор данных);
 - виды сигналов (возможны комбинации):
    * НО (или NO)- нормально открытый контакт;
    * НЗ (или NC) - нормально закрытый контакт;
    * СК (или Relay) -"сухой" контакт (беспотенциальный контакт);
    * NPN - потенциал "-" полупроводникового выхода;
    * PNP - потенциал "+" полупроводникового выхода;
 - сигналы ПЛК:
    * ВI (или DI) - физический двоичный входной сигнал (логический "0" или логическая "1");
    * ВO (или DO) - физический двоичный выходной сигнал (логический "0" или логическая "1");
    * AI - физический аналоговый входной сигнал (нормированный унифицированный токовый/напряженческий сигнал: ±20мА, ±5мА, ±1В,
±10В, 0...20мА, 4...20мА и т.д.);
    * AО - физический аналоговый выходной сигнал (нормированый унифицированный токовый/напряженческий сигнал: ±20мА, ±5мА, ±1В,
±10В, 0...20мА, 4...20мА и т.д.);
    * MF - физический многофункциональный сигнал (может быть: DI/DO/AI/AO);
    * ТМ (технологический модуль) - физический входной сигнал, отличный от сигналов DI, DO, AI и AO. Аппаратные модули,
предназначенные для обработки специализированных сигналов, например, сигналы от: счётчиков, энкодеров, резольверов, весового
оборудования и т.д.;
- данные контролируемого параметра:
   * к.п. - наименование контролируемого параметра;
   * д.т. - технологический диапазон параметра;
   * д.к. - контролируемый диапазон (измерения/управления, общее обозначение);
   * д.и. - диапазон измерения;
   * е.и. (ед. изм.) - единица измерения параметра;
   * Δ - точность измерения/управления;
   * dP - максимально допустимый перепад давления среды точке измерения/управления;
   * мак - максимальное значение параметра;
   * ном - номинальное значение параметра;
   * мин - минимальное значение параметра;
   * HH - аварийно-высокий порог значения параметра;
   * H - высокий порог значения параметра;
   * L - низкий порог значения параметра;
   * LL - аварийно-низкий порог значения параметра;
   * (изб.) - избыточное давление;
   * (абс.) - абсолютное давление.
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Наименование ПримечаниеОбозначение

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

110/024-АТХ Щит управления КАЗС
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Наименование ПримечаниеДокумент:
Код/Лист

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДОКУМЕНТОВ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА "110/024-АТХ"

Общее количество листов документа:

Документ "110/024-АТХ.ОД" (Общие данные по рабочим чертежам)

5

Общие указания&ОД/1

Условные обозначения и сокращения&ОД/2

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей&ОД/3

Ведомость рабочих чертежей документов основного комплекта&ОД/4

Ведомость прилагаемых документов&ОД/5

≠1=+-W1 ... ≠1=+-W4&С4/1

Таблица потребности материалов&С4/2

Распределение питания&СБ/2

Общее количество листов документа:

Документ "110/024-АТХ.СБ" (Схемы принципиальные)

4

ЩУ1.Электропитание. Ввод 3NPE~50Гц, 230/400 В&СБ/1

Блокировки&СБ/3

Пульт управления&СБ/4

Общее количество листов документа:

Документ "110/024-АТХ.С4" (Таблица соединений внешних проводок)

2

Общее количество листов документа:

Документ "110/024-АТХ.С5" (Схемы подключения внешних проводок)

3

≠1=-W1; ≠1=-W2&С5/1

≠1=-W2; ≠1=-W3.1; ≠1=-W3.2&С5/2

≠1=-W4&С5/3

Общее количество листов документа:

Документ "110/024-АТХ.ПЭ" (Пречень элементов)

1

=+ЩУ-K1...=+ПМУ-SB&ПЭ/1

/ 15Общее количество листов основного комплекта рабочих чертежей "110/024-АТХ": 15
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Наименование ПримечаниеКол.
листовОбозначение

ВЕДОМОСТЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Альбом 1.2.1 (Спецификации основного комплекта рабочих чертежей)

Итого листов:Документация 7

110/024-АТХ-С.2.1 3Содержание альбома 1.2.1

110/024-АТХ.СО.01 1Спецификация оборудования, изделий и материалов

110/024-АТХ.СО.02 3Спецификация щитов и пультов

Том 1.2.2 (Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий)

Итого листов:Документация 12

110/024-АТХ-С.2.2 3Содержание тома 1.2.2

110/024-АТХ.Н.01 6Эскизный чертёж общего вида. Щит автоматизации ЩА

110/024-АТХ.С6 7Таблица соединений и подключений

110/024-АТХ.ДИ 3Структура сборки изделий

Том 1.2.4 (Документы на АС)

Итого листов:Документация 3

110/024-АТХ-С.2.4 3Содержание тома 1.2.4

Итого листов:Техническое обеспечение 10

110/024-АТХ.Э4.01 3Схемы электрические монтажные. Клеммники

Итого листов:Информационное обеспечение 2

110/024-АТХ.П7 2Описание систем классификации и кодирования

/Общее количество листов прилагаемых документов: 34 34
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Разраб.

Н.контр. 27.12.24

27.12.24

ЩУ1.Электропитание. Ввод 3NPE~50Гц, 230/400 В

110/024-АТХ.СБ
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1
2

3
4

5
6

1-L1
1Р, 400 А

1-L2
1Р, 160 А

1-L3
1Р, 160 А

1-N
1Р, 160 А

+П
МУ +Б

-XT1 1

a

b 2

a

b

-W2≠1
КВВЭГнг

14x1,5
(/2:0A)
(/3:3A)
(/4:3A)

1,5
1

PE PE

50
СЕ

50
КЧ

50
Ч

-W3.1≠1
КГ-ХЛ 3х50+1х16

4+1x50

-W3.2≠1
КГ-ХЛ 3х50+1х16

4+1x50 50
СЕ

50
КЧ

50
ЗЖ

L1 L1 L1

L2 L2

L3

N N

L1

L1 L2 L3

L3

L2

L1

L33

L23

L13

1,5
2

50
ЗЖ

50
Ч

2

50
СЕ

50
КЧ

50
Ч

50
ЗЖ

L2
3

L13

L23

L33 L34

L24

L14

L1

L2

L3

L1:1
(2:3C)

L1:2
(2:2C)

L1:3
(2:1C)

L2:1
(2:3C)

L2:3
(2:1C)

L3:1
(2:3C)

T1
(4:1A)

N1
(2:2B)

N2
(3:3B)

L1:4
(3:3C)

T2
(4:1A)

L1 N

N

L2 L3

L1 L2 L3



3 2 1 0

B

C

A

Формат А3Код документа: &СБПоследующий лист:Предыдущий лист: 31 Копировал

Подп. Дата 2

Лист

№ докум.ЛистИзм.
110/024-АТХ.СБИн

в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в.
 №

 д
уб

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

По
дп

. и
 д

ат
а

++
+Щ

У

x1 L x2 Nx3 PE

-XS2

1
2

-SF2
B16А
10кА

-PE

1
2

3
4

5
6

-SF1
B40А
10кА

-XS1

x1L1 x2L2 x3L3 x4PE

-PE

1
2

3
4

-SF3
B6А
10кА

+П
МУ

-XT1 3

a

b 4

a

b

L1 L1 L1

L2 L2

L3

N

11 34 5 6 3

12 16

-W2≠1
КВВЭГнг

14x1,5
(/1:2A)

1,5
4

1,5
3

L1:2(1:0B)

v1
(4:2A)

v2
(4:1A)

N1(1:3B)

L1:1(1:0B)

L2:1(1:0B)

L3:1(1:0B)

L1:3(1:0B)

L2:3(1:0B)



3 2 1 0

B

C

A

Формат А3Код документа: &СБПоследующий лист:Предыдущий лист: 42 Копировал

Подп. Дата 3

Лист

№ докум.ЛистИзм.
110/024-АТХ.СБИн

в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в.
 №

 д
уб

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

По
дп

. и
 д

ат
а

15-18
15-16

1) 
Тр

: з
ве

зд
а

2)
 t
п: 

па
уз

а
3)
 т

ре
уг

ол
ьн

ик

25-28
25-26

Тр=5 с
tп=40 мс

++
+Щ

У

-KM1
250А

132кВт
220В АС

1200/130ВА
(/1:2B)
(/3:2B)

А1
А2

-KM2
250А

132кВт
220В АС

1200/130ВА
(/1:2B)
(/3:1B)

А1
А2

-KM3
250А

132кВт
220В АС

1200/130ВА
(/1:1B)
(/3:0B)

А1
А2

-KM4
250А

132кВт
220В АС

1200/130ВА
(/1:1B)
(/3:1B)

А1
А2

-KM3
(/3:1B)

61
62

-KM4
(/3:0B)

61
62

-K1
230VAC
(/3:2C)

13
14

-K2
230VAC
(/3:1C)
(/3:2B)
(/3:3B)
(/3:0C)

13
14

-K3
230VAC
(/3:2C)
(/3:3B)
(/3:0C)
(/3:2B)

13
14

1
2

-SF4
C10А
10кА

-XT1 5

a

b 6

a

b 7

a

b 8

a

b

-KT1
230В AC
(/3:0B)
(/3:1B)

A1 L
A2

N

+П
МУ

L1

N

38363534

2625

18

N

21

22

28

-W2≠1
КВВЭГнг

14x1,5
(/1:2A)

1,5
6

1,5
7

1,5
8

1,5
5

11
12

-SA1

-KM2
(/3:2B)

61
62

-KM1
(/3:1B)

61
62

-K2
(/3:3B)

1

9
5

-K3
(/3:2B)

1

9
5

-K2
(/3:3B)

2

10
6

-K3
(/3:2B)

2

10
6

-K3
(/3:2B)

3

11
7

-K2
(/3:3B)

4

12
8

-K3
(/3:2B)

4

12
8

-K2
(/3:3B)

3

11
7

26

25
28

-K
T1

(/
3:1

B)

16

15
18

-K
T1

(/
3:1

B)

-K1
(/3:3B)

1

9
5

N N N

39

N

17

31

33

30

32

18

31

NN

30

39

26

29

26

28
27

28

18

17

18 18

17
19

39

L1:4(1:0B)

N2(1:3B)

k1
(4:2A)

k2
(4:2A)

k3
(4:2A)

L1
(4:3A)



3 2 1 0

B

C

A

Формат А3Код документа: &СБПоследующий лист:Предыдущий лист: &С4/13 Копировал

Подп. Дата 4

Лист

№ докум.ЛистИзм.
110/024-АТХ.СБИн

в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в.
 №

 д
уб

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

По
дп

. и
 д

ат
а

1
2

-SB1
СТОП

3
4

-SB2
ВПЕРЕД

3
4

-SB3
НАЗАД

-SB
0 V

КЭ
АЗ

ПК
Е 

11
2-

3-
У3

-IP
40

++
+П

МУ

-PA
250A

1
2

A-PV

1
2

V

1
2

3

-R1

13
14

-SA2
10 A

10

+Г

+Щ
У

-БГ-100М
ГЕНЕРАТОР

T1 И1 (-) У1 У2T2

-W4≠1
РПШ 10х1,5

10x1,5 1,5
3

1,5
1

-W2≠1
КВВЭГнг

14x1,5
(/1:2A)

1,5
4

1,5
6

1,5
5

1,5
8

1,5
3

1,5
4

1,5
1

1,5
2

1,5
2

1,5
5

1,5
6

1,5
7

k1
(3:3A)

k2
(3:2A)

k3
(3:2A)

L1
(3:3A)

T1
(1:2A)

v1
(2:0A)

v2
(2:0A)

T2
(1:2A)



ООО "ТЕКО"

Предыдущий лист: Последующий лист: Код документа:&СБ/4 2 &С4 Формат А3

A

B

C

3 2 1 0

Со
гл

ас
ов

ан
о

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

ЛистовЛистСтадия

Изм. Кол.уч. Лист № док. ДатаПодп.

1 2

Разраб.

Н.контр. 27.12.24

27.12.24

Таблица соединений внешних проводок

110/024-АТХ.С4

Р

Длина, [м]

проектная

Кабель, провод

Направление по чертежам расположения (трасса)

Че
рт

ёж
 у

ст
ан

ов
ки

 (с
сы

лк
а)

Марка, число жил, сечение

Из
ме

ри
те

ль
на

я 
це

пь

фактическая

Примечание

куда

Обозначение кабеля,
провода, жгута,

трубы

Направление

откуда

(&СБ/1:3A)≠1-W1 ХКА.КГ-ХЛ 3х50+1х16≠1+ЩУ-N;
≠1+ЩУ-QF1

ВВГнг(А)-LS 2х1.5ок-0.66 (&СБ/1:2A)≠1+ПМУ-PA;
≠1+ПМУ-PV;
≠1+ПМУ-SB-SB1

≠1+ЩУ-XT1≠1-W2

ХКА.КГ-ХЛ 3х50+1х16 >>≠1+Б-M1≠1-W3.1 ≠1+ЩУ-KM1;
≠1+ЩУ-PA1;
≠1+ЩУ-PE

ХКА.КГ-ХЛ 3х50+1х16 (&СБ/1:1A)≠1+Б-M1≠1+ЩУ-PE;
≠1+ЩУ-KM3≠1-W3.2

РПШ 10х1,5 10х1,5 (&СБ/4:1A)≠1+Г-БГ-100М≠1+ПМУ-PA;
≠1+ПМУ-SA2;
≠1+ПМУ-R1

≠1-W4



ООО "ТЕКО"

Предыдущий лист: Последующий лист: Код документа:1 &С5/1 &С4 Формат А4

Согласовано
Взам. инв. №Подп. и датаИнв. № подл.

ЛистовЛистСтадия

Изм. Кол.уч. Лист № док. ДатаПодп.

2 2

Разраб.

Н.контр. 27.12.24

27.12.24

Таблица потребности материалов

110/024-АТХ.С4

Р

Единица
измеренияМарка, число жил, сечение

ин
де

кс

№ Наименование Коли-
чество

Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа Завод-изготовитель

КВВЭГнгКабель контрольный медный негорючий экранированный 1Россия мКВВГЭнг 14x1,5 ТУ 3500-058-05755714-2010
ТУ 16.К73.146-2016

1

КГ-ХЛ 3х50+1х16 3х50+1х16Кабель силовой 3ООО "ХКА" >>КГ-ХЛ 3х50+1х162

РПШ 10х1,5 10х1,5Кабель гибкий 1Россия >>РПШ 10х1,53



ООО "ТЕКО"

Предыдущий лист: Последующий лист: Код документа:&С4/2 2 &С5 Формат А4

Изм. Кол.уч. Лист № док.

ЛистовЛист

Дата

Стадия

Подп.

Шкаф управления буром

Н.контр.

110/024-АТХ.С5

Н.контр. 27.12.24

27.12.24Разраб.

ООО "ИЗС", г. Магнитогорск

Схемы подключения внешних проводок

31Р

Со
гл

ас
ов

ан
о

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Откуда: №
 ж

ил
ы/

цв
ет

№
 ж

ил
ы/

цв
ет

№
 ж

ил
ы/

цв
ет

№
 ж

ил
ы/

цв
ет

об
оз

на
че

ни
е

со
ед

ин
ен

ия

об
оз

на
че

ни
е

со
ед

ин
ен

ия

(ссылка) Куда:
кабель

(ссылка)

≠1-W1
Индексы изделий: 50Описание: ВВОД ПИТАНИЯ КГ-ХЛ 3х50+1х16 4+1x50 мм²

L1(&СБ/1:3A)(&СБ/1:2C)

СЕ СЕ СЕ СЕ

(&СБ/4:1B)(&СБ/1:2B)

2 2 2 2

L2(&СБ/1:3A)(&СБ/1:2C)

КЧ КЧ КЧ КЧ

1
2

≠1+ПМУ-SB-SB1
2

1

L3(&СБ/1:3A)(&СБ/1:2C)

Ч Ч Ч Ч

(&СБ/4:1C)(&СБ/1:2B)

1 1 1 1

(&СБ/4:2C)(&СБ/3:3B)

5 5 5 5

1
2

3
4

5
6 5

3

1

≠1+ЩУ-QF1

2

6

4

1

N(&СБ/1:3A)(&СБ/1:3B)

ЗЖ ЗЖ ЗЖ ЗЖ
1≠1+ЩУ-N

(&СБ/4:2B)(&СБ/3:2B)

7 7 7 7

(&СБ/4:2C)(&СБ/2:0B)

3 3 3 3 1
2

V ≠1+ПМУ-PV
1

2

(&СБ/4:2C)(&СБ/2:0B)

4 4 4 4

10 10

(&СБ/4:2B)(&СБ/3:3B)

6 6 6 6

a

b

1

1:b

5:b

(&СБ/4:2B)(&СБ/3:2B)

8 8 8 8
8:b

6:b

3:b

≠1+ЩУ-XT1

7:b

4:b

2:b

≠1+ПМУ-SB

9 9

Откуда: №
 ж

ил
ы/

цв
ет

№
 ж

ил
ы/

цв
ет

№
 ж

ил
ы/

цв
ет

№
 ж

ил
ы/

цв
ет

об
оз

на
че

ни
е

со
ед

ин
ен

ия

об
оз

на
че

ни
е

со
ед

ин
ен

ия

(ссылка) Куда:
кабель

(ссылка)

Описание: ВВОД ПИТАНИЯ КВВЭГнг 14x1,5 мм²
≠1-W2

1
2

A ≠1+ПМУ-PA
1

2



Предыдущий лист: Последующий лист: Код документа:1 3 &С5 Формат А4

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Подп. Дата№ док.ЛистИзм.

Лист

Кол.уч.
110/024-АТХ.С5

2

Откуда: №
 ж

ил
ы/

цв
ет

№
 ж

ил
ы/

цв
ет

№
 ж

ил
ы/

цв
ет

№
 ж

ил
ы/

цв
ет

об
оз

на
че

ни
е

со
ед

ин
ен

ия

об
оз

на
че

ни
е

со
ед

ин
ен

ия

(ссылка) Куда:
кабель

(ссылка)

КВВЭГнг 14x1,5 мм²
≠1-W2

Описание: ВВОД ПИТАНИЯ

1111

1212

1313
1

2

Л1
Л2

Л2

Л1

1

2

≠1+ЩУ-PA1

5
6

5

6
≠1+ЩУ-KM1

СЕ СЕ

(&СБ/1:1A)(&СБ/1:1B)

СЕ СЕ

1414

ЭКРАНЭКРАН

СЕСЕ СЕ

(&СБ/1:1A)(&СБ/1:2B)

СЕ

Ч Ч

(&СБ/1:1A)(&СБ/1:2B)

Ч Ч

Откуда: №
 ж

ил
ы/

цв
ет

№
 ж

ил
ы/

цв
ет

№
 ж

ил
ы/

цв
ет

№
 ж

ил
ы/

цв
ет

об
оз

на
че

ни
е

со
ед

ин
ен

ия

об
оз

на
че

ни
е

со
ед

ин
ен

ия

(ссылка) Куда:
кабель

(ссылка)

Описание: ВВОД ПИТАНИЯ КГ-ХЛ 3х50+1х16 4+1x50 мм²
≠1-W3.1

1
2

1

2
≠1+ЩУ-KM1

КЧ КЧ

(&СБ/1:1A)(&СБ/1:2B)

КЧ КЧ

M
3~

ЗЖ ЗЖ

(&СБ/1:1A)(&СБ/1:2B)

ЗЖ ЗЖ
≠1+ЩУ-PE

≠1+Б-M1

1
2

2

5

6

3

4

1

≠1+ЩУ-KM3

M
3~

ЗЖ ЗЖ

(&СБ/1:1A)(&СБ/1:1B)

ЗЖ ЗЖ
≠1+ЩУ-PE

≠1+Б-M1

Откуда: №
 ж

ил
ы/

цв
ет

№
 ж

ил
ы/

цв
ет

№
 ж

ил
ы/

цв
ет

№
 ж

ил
ы/

цв
ет

об
оз

на
че

ни
е

со
ед

ин
ен

ия

об
оз

на
че

ни
е

со
ед

ин
ен

ия

(ссылка) Куда:
кабель

(ссылка)

Описание: ВВОД ПИТАНИЯ КГ-ХЛ 3х50+1х16 4+1x50 мм²
≠1-W3.2

КЧ КЧ

(&СБ/1:1A)(&СБ/1:1B)

КЧ КЧ

Ч Ч

(&СБ/1:1A)(&СБ/1:1B)

Ч Ч



Предыдущий лист: Последующий лист: Код документа:2 &ПЭ/1 &С5 Формат А4

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Подп. Дата№ док.ЛистИзм.

Лист

Кол.уч.
110/024-АТХ.С5

3

Откуда: №
 ж

ил
ы/

цв
ет

№
 ж

ил
ы/

цв
ет

№
 ж

ил
ы/

цв
ет

№
 ж

ил
ы/

цв
ет

об
оз

на
че

ни
е

со
ед

ин
ен

ия

об
оз

на
че

ни
е

со
ед

ин
ен

ия

(ссылка) Куда:
кабель

(ссылка)

РПШ 10х1,5 10x1,5 мм²
≠1-W4

1 1

(&СБ/4:1A)(&СБ/4:1C)

1 1

3 3

(&СБ/4:1A)(&СБ/4:1C)

3 3

1
2

A
2

1
≠1+ПМУ-PA

2 2

(&СБ/4:1A)(&СБ/4:1B)

2 2

77

88

1010

13
14

10 14

4 4

(&СБ/4:0A)(&СБ/4:1C)

4 4
13

≠1+ПМУ-SA2

5 5

(&СБ/4:0A)(&СБ/4:0C)

5 5

6 6

(&СБ/4:0A)(&СБ/4:0C)

6 6

99

1
2

3

T1

6 6

(&СБ/4:0A)(&СБ/4:0C)

6 6
3

1

2

≠1+ПМУ-R1

≠1+Г-БГ-100М

У2

У2

У1

(-)

И1

T2

T1



ООО "ТЕКО"

Предыдущий лист: Последующий лист: Код документа:&С5/3 #2.1&С/1 &ПЭ Формат А4

Со
гл

ас
ов

ан
о

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

ЛистовЛистСтадия

Изм. Кол.уч. Лист № док. ДатаПодп.

Р 1 1

110/024-АТХ.ПЭ

Пречень элементов

Разраб.

Н.контр. 27.12.24

27.12.24

ПримечаниеКол.Ссылка

ин
де

кс

Обозначение
позиционное

(технологическое)
[номер контура]

Наименование

 

+ЩУ. Щит управления

(&СБ/3:3B) ≠1+ЩУ-K1 Реле промежуточное ПР-102 с индикацией 10А 230В АC IEK, 23949DEK, 
(Dekraft)

1

(&СБ/3:3B) ≠1+ЩУ-K2 Реле промежуточное ПР-102 с индикацией 10А 230В АC IEK, 23949DEK, 
(Dekraft)

1

≠1+ЩУ-K3 Реле промежуточное ПР-102 с индикацией 10А 230В АC IEK, 23949DEK, 
(Dekraft)

1(&СБ/3:2B)

(&СБ/3:1B) ≠1+ЩУ-KM1 Контактор, ПМ12-250100-250А-220AC-УХЛ4-В, Электроаппаратура,
217238,  (КЭАЗ)

1

(&СБ/3:2B) ≠1+ЩУ-KM2 Контактор, ПМ12-250100-250А-220AC-УХЛ4-В, Электроаппаратура,
217238,  (КЭАЗ)

1

(&СБ/3:1B) ≠1+ЩУ-KM3 Контактор, ПМ12-250100-250А-220AC-УХЛ4-В, Электроаппаратура,
217238,  (КЭАЗ)

1

(&СБ/3:0B) ≠1+ЩУ-KM4 Контактор, ПМ12-250100-250А-220AC-УХЛ4-В, Электроаппаратура,
217238,  (КЭАЗ)

1

(&СБ/3:1B) ≠1+ЩУ-KT1 Реле пусковое, 2ПК/16[А], 230[В] AC, 0.1[с]-1[ч], УХЛ2,
звезда/треугольник, 332017,  (KEAZ)

1

(&СБ/1:2B) ≠1+ЩУ-PA1 Трансформатор тока измерительный ТТИ-А 250/5А, ITT10-2-05-0250, 
(ФКУ ИК-1 (Кострома))

1

17(&СБ/1:2C) ≠1+ЩУ-QF1 Выключатель автоматический 250А, 108600,  (КЭАЗ) 1

(&СБ/3:3C) ≠1+ЩУ-SA1 Кнопка BS542 поворотная красная грибок NC IP65 EKF PROxima,
xb2-bs542-65,  ( EKF)

1

(&СБ/2:2C) ≠1+ЩУ-SF1 Выключатель автоматический, 3P, С, 40[А], 10[кА], 400[В] AC / 80[В]
DC, 13133DEK,  (DEKraft)

1

12(&СБ/2:1C) ≠1+ЩУ-SF2 Выключатель автоматический, 1P, C, 16[А], 10[кА], 400[В] AC / 80[В] DC,
13105DEK,  (DEKraft)

1

(&СБ/2:0C) ≠1+ЩУ-SF3 Выключатель автоматический, 1P, C, 6[А], 10[кА], 400[В] AC / 80[В] DC,
13115DEK,  (DEKraft)

1

12(&СБ/3:3C) ≠1+ЩУ-SF4 Выключатель автоматический, 1P, C, 10[А], 10[кА], 400[В] AC / 80[В] DC,
13152DEK,  (DEKraft)

1

(&СБ/2:2B) ≠1+ЩУ-XS1 Розетка, ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP54,  (ИЭК) 1

(&СБ/2:1B) ≠1+ЩУ-XS2 Розетка на DIN-рейку, MRD10-16,  (IEK) 1

62 ≠1+ЩУ-XT1 Ограничитель на DIN-рейку, DIN 35 [мм], УХЛ3, крепление винтовое,
YXD10,  (IEK GROUP)

1

 

+ПМУ. Пост местного управления

(&СБ/4:1C) ≠1+ПМУ-PA ИЭК Амперметр Э47 250/5А класс точности 1,5 , IEK Амперметр Э47
250/5А IPA10-6-0250-E,  (IEK)

1

(&СБ/4:2C) ≠1+ПМУ-PV ИЭК Вольтметр Э47 500В класс точности 1,5, IEK Вольтметр Э47
500В IPV10-6-0500-E,  (IEK)

1

(&СБ/4:0C) ≠1+ПМУ-R1 Потенциометр 5 кОм (установка 22 мм), 1330705,  (EMAS) 1

(&СБ/4:1C) ≠1+ПМУ-SA2 Переключатель, 138249,  (КЭАЗ) 1

(&СБ/4:3C) ≠1+ПМУ-SB Пост кнопочный, 150734,  (КЭАЗ) 1
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110/024-АТХ-С.2.1

Содержание альбома 1.2.1

Разраб.

Н.контр. 27.12.24

27.12.24

Наименование ПримечаниеКол.
листовОбозначение

Содержание альбома 1.2.1

Содержание альбома 1.2.1 3110/024-АТХ-С.2.1

Спецификация оборудования, изделий и материалов 1110/024-АТХ.СО.01

Спецификация щитов и пультов 3110/024-АТХ.СО.02

/7 7Общее количество листов альбома 1.2.1:
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Спецификация оборудования, изделий и материалов

Разраб.

Н.контр.

ГИП

27.12.24

27.12.24

05.08.24

Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

Код
продукции

Обозначение

позиционное

ин
де

кс ПримечаниеНаименование и техническая характеристика Коли-
чествоЗавод-изготовитель

Масса
единицы,

кг.

Единица
измерения

КАБЕЛИ И ПРОВОДА

1 Кабели контрольные
Экранированные

1 1мРоссияКВВГЭнг 14x1,5 ТУ 3500-058-05755714-2010
ТУ 16.К73.146-2016

Кабель контрольный медный негорючий экранированный, КВВГЭнг 14x1,5, , 

1мРоссия27.32.13.124РПШ 10х1,5Кабель гибкий, 10х1.5 мм², РПШ 10х1,5, , 1

1>>>>PG 21Сальник PG 21 диаметр проводника 15-18мм IP54, PG 21, , 2 0,01

Кабели силовые
Неэкранированные

2

3>>ООО "ХКА"КГ-ХЛ 3х50+1х16Кабель силовой, 4х50 мм², КГ-ХЛ 3х50+1х16, , 2

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Серийные изделия3

3шт.IEKYSA20-44-48-54-K41 0,01Сальник PG 48 диаметр проводника 36-44мм IP54 IEK, PG 48, , 1

ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ

Конструктивные модули и вспомогательные блоки
Прочее

4

1шт.IEKPG 16 0,01Сальник PG 16 диаметр проводника 9-13мм IP54, PG 16, , 1
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Р 1 2

110/024-АТХ.СО.02

Спецификация щитов и пультов

Разраб.

Н.контр.

ГИП

27.12.24

27.12.24

05.08.24

Примечание
Масса

единицы,
кг.

ин
де

кс

позиционное

Обозначение

Единица
измеренияНаименование и техническая характеристика Завод-изготовительКод

продукции
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа
Коли-
чество

+ЩУ. Щит управления

МАТЕРИАЛЫ

1 Прокат

0,06Шина медная гибкая, 250[А], ШхТхД: 20х2х2000 [мм], изолированная, ШМГ, , 1 IEK GROUPYBF10-2-20-01
ТУ 27.12.40-001-00869235-2017

≠1+ЩУ-Y 1,7224.44.24.120 шт.

>> шт.40890 100Наконечник медный, 50 [мм²], Ø10 [мм], лужёный, под болт, ТМЛ, , 5 >>

ПровентоWB 8 4Скобы для монтажа на стене, WB, , 1 0,2≠1+ЩУ-12...
≠1+ЩУ-15

DKC м01163RL
ТУ 3449-020-47022248-2013

5Короб перфорированный Ш25 х Г40, L=, 40x25, , 2

Серийные изделия5

40,9≠1+ЩУ-1 ПровентоMES 100.80.30 1Шкаф компактный распределительный, MES, , 1

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Серийные изделия2

≠1+ЩУ-16...
≠1+ЩУ-18

25.11.23.119 АО "ДКС" шт.02140 0,49DIN-рейка Ω-профиль, ВхШхД: 7.5х35х2000 [мм], L=, OMEGA 3F, , 1

59 27.33.13.130 ООО "КЭЗ КВТ" уп.79438
ТУ 3424-001-59861269-2004

1Наконечник втулочный, 1 [мм²], изолированный, НШВИ, , 3

60 >> >> >>79447
ТУ 3424-001-59861269-2004

1Наконечник втулочный, 4 [мм²], изолированный, НШВИ, , 4

ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ

Изделия, изготавливаемые по типовым/эскизным чертежам3

Конструктивные модули и вспомогательные блоки4

62 0,024606056039450 IEK GROUP шт.YXD10 5Ограничитель на DIN-рейку, DIN 35 [мм], УХЛ3, крепление винтовое, 4606056039450, , 1

ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ

Приборы измерительные6

≠1+ЩУ-PA1 ФКУ ИК-1 (Кострома) шт.ITT10-2-05-0250 1Трансформатор тока измерительный ТТИ-А 250/5А, ОС0000003610, , 1

Пусковые и защитные аппараты7

0,23≠1+ЩУ-SF3 DEKraft шт.13115DEK 1Выключатель автоматический, 1P, C, 6[А], 10[кА], 400[В] AC / 80[В] DC, ВА105, , 1

12 0,19≠1+ЩУ-SF4 27.12.22.000 >> >>13152DEK 1Выключатель автоматический, 1P, C, 10[А], 10[кА], 400[В] AC / 80[В] DC, ВА105, , 2
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Подп. Дата№ док.ЛистКол.уч.Изм.

Лист

110/024-АТХ.СО.02
2

Примечание
Масса

единицы,
кг.

ин
де

кс

позиционное

Обозначение

Единица
измеренияНаименование и техническая характеристика Завод-изготовительКод

продукции
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа
Коли-
чество

Выключатель автоматический, 3P, С, 40[А], 10[кА], 400[В] AC / 80[В] DC, BA47-29, , ≠1+ЩУ-SF1 13133DEK >> 1>>4 2846904495294 0,3

Кнопка BS542 поворотная красная грибок NC IP65 EKF PROxima, , ≠1+ЩУ-SA1 xb2-bs542-65 EKF 16

Контактор, ПМ12-250100-250А-220AC-УХЛ4-В, Электроаппаратура, ПМ12_для двигателей_10...250А (4...132кВт), , ≠1+ЩУ-KM1...
≠1+ЩУ-KM4

217238 КЭАЗ 4шт. 6,67

Реле промежуточное ПР-102 с индикацией 10А 230В АC IEK, ПР-102, , ≠1+ЩУ-K1...
≠1+ЩУ-K3

23949DEK >> 3>> 0,062

Реле пусковое, 2ПК/16[А], 230[В] AC, 0.1[с]-1[ч], УХЛ2, звезда/треугольник, OptiRel D, , ≠1+ЩУ-KT1 332017 KEAZ 13 4600572565042 >> 0,08

Розетка на DIN-рейку, Розетка, , ≠1+ЩУ-XS2 MRD10-16 IEK 12 шт

Зажим наборный, 2х4 [мм²], 1P, 32[А], 1[кВ], серая, JXB35А, , ≠1+ЩУ-XT1 YZN10-004-K03 >> 9>>234

Разъем DEKraft PP-102 для реле ПР-102 4 контакта 10А, ПР-102-4, , ≠1+ЩУ-K1...
≠1+ЩУ-K3

23237DEK Dekraft 3шт. 0,061

Блок распределительный, 1Р, 160[А], 1[кВ], РБД, , ≠1+ЩУ-L1...
≠1+ЩУ-L3; ≠1+ЩУ-N

RBD-160 IEK GROUP 4шт. 0,141 RBD-160

Пусковые и защитные аппараты7

12 Выключатель автоматический, 1P, C, 16[А], 10[кА], 400[В] AC / 80[В] DC, ВА105, , ≠1+ЩУ-SF2 13105DEK 27.12.22.000 DEKraft 1шт. 0,193

17 Выключатель автоматический 250А, ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3, , ≠1+ЩУ-QF1 108600
ГЖИК.305636.223ИМ

КЭАЗ 1>> 2,75

Реле8

Сервисная аппаратура и оборудование9

Розетка, PSR12-063-4, , ≠1+ЩУ-XS1 ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP54 ИЭК 1шт.1

Электромонтажные изделия10

+ПМУ. Пост местного управления

ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ

Приборы измерительные11

ИЭК Вольтметр Э47 500В класс точности 1,5, Вольтметр Э47, , ≠1+ПМУ-PV IEK Вольтметр Э47 500В IPV10-6-0500-E IEK 1шт.1

Пусковые и защитные аппараты12

ИЭК Амперметр Э47 250/5А класс точности 1,5, Вольтметр Э47, , ≠1+ПМУ-PA IEK Амперметр Э47 250/5А IPA10-6-0250-E IEK 1шт.1

Переключатель, OptiSwitch 4G10-10-U-R014, , ≠1+ПМУ-SA2 138249 КЭАЗ 1>> 0,122

Пост кнопочный, ПКЕ 112-3-У3-IP40, , ≠1+ПМУ-SB 150734 >> 1>>3

Резисторы и конденсаторы13

Потенциометр 5 кОм (установка 22 мм), BPR05K, , ≠1+ПМУ-R1 1330705 EMAS 11
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Наименование ПримечаниеКол.
листовОбозначение

Содержание тома 1.2.2

Содержание тома 1.2.2 3110/024-АТХ-С.2.2

Эскизный чертёж общего вида. Щит автоматизации ЩА 6110/024-АТХ.Н.01

Структура сборки изделий 3110/024-АТХ.ДИ

/12 12Общее количество листов тома 1.2.2:
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ЛистовЛистСтадия

Изм. Кол.уч. Лист № док. ДатаПодп.

1 5

Разраб.

Н.контр. 27.12.24

27.12.24

Щит автоматизации ЩА

110/024-АТХ.Н.01

Р

1
Общий вид

1:8
в сборе

2
Монтажная панель

1:7
в сборе

3
Дверь
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Тип, марка, обозначение изделия, 
Завод-изготовитель, 

Наименование (вхождение в структуру), длина
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Легенда изделия
ЩУ1

№ 1 - Общий вид

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-11 Шкаф компактный распределительный, MES 100.80.30 (Провенто)

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-137 Скобы для монтажа на стене, WB 8 (Провенто)

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-148 Скобы для монтажа на стене, WB 8 (Провенто)

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-129 Скобы для монтажа на стене, WB 8 (Провенто)

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-1510 Скобы для монтажа на стене, WB 8 (Провенто)

17 (ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-QF116 Выключатель автоматический 250А, 108600 (КЭАЗ)
ГЖИК.305636.223ИМ

(ЩУ1.S1), длина 0,48 м≠1+ЩУ-1645 DIN-рейка Ω-профиль, ВхШхД: 7.5х35х2000 [мм], 02140 (АО "ДКС")

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-KT146 Реле пусковое, 2ПК/16[А], 230[В] AC, 0.1[с]-1[ч], УХЛ2, 332017 (KEAZ)

(ЩУ1.S1), длина 0,18 м≠1+ЩУ-1755 DIN-рейка Ω-профиль, ВхШхД: 7.5х35х2000 [мм], 02140 (АО "ДКС")

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-XS256 Розетка на DIN-рейку, MRD10-16 (IEK)

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-SF157 Выключатель автоматический, 3P, С, 40[А], 10[кА], 400[В] AC / 80[В] DC, 13133DEK
(DEKraft)

(ЩУ1.S1), длина 0,55 м≠1+ЩУ-У164 Короб перфорированный Ш25 х Г40, 01163RL (DKC)
ТУ 3449-020-47022248-2013

(ЩУ1.S1), длина 0,66 м≠1+ЩУ-У265 Короб перфорированный Ш25 х Г40, 01163RL (DKC)
ТУ 3449-020-47022248-2013

(ЩУ1.S1), длина 0,66 м≠1+ЩУ-У366 Короб перфорированный Ш25 х Г40, 01163RL (DKC)
ТУ 3449-020-47022248-2013

(ЩУ1.S1), длина 0,195 м≠1+ЩУ-У467 Короб перфорированный Ш25 х Г40, 01163RL (DKC)
ТУ 3449-020-47022248-2013

(ЩУ1.S1), длина 0,115 м≠1+ЩУ-У568 Короб перфорированный Ш25 х Г40, 01163RL (DKC)
ТУ 3449-020-47022248-2013

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-PA169 Трансформатор тока измерительный ТТИ-А 250/5А, ITT10-2-05-0250 (ФКУ ИК-1
(Кострома))

(ЩУ1.S1), длина 0,32 м≠1+ЩУ-1871 DIN-рейка Ω-профиль, ВхШхД: 7.5х35х2000 [мм], 02140 (АО "ДКС")

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-XT172 Ограничитель на DIN-рейку, DIN 35 [мм], УХЛ3, YXD10 (IEK GROUP)62

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-XT173 Зажим наборный, 2х4 [мм²], 1P, 32[А], 1[кВ], YZN10-004-K03 (IEK GROUP)34

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-XT174 Зажим наборный, 2х4 [мм²], 1P, 32[А], 1[кВ], YZN10-004-K03 (IEK GROUP)34

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-XT175 Зажим наборный, 2х4 [мм²], 1P, 32[А], 1[кВ], YZN10-004-K03 (IEK GROUP)34

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-XT176 Зажим наборный, 2х4 [мм²], 1P, 32[А], 1[кВ], YZN10-004-K03 (IEK GROUP)34

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-XT177 Зажим наборный, 2х4 [мм²], 1P, 32[А], 1[кВ], YZN10-004-K03 (IEK GROUP)34

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-XT178 Зажим наборный, 2х4 [мм²], 1P, 32[А], 1[кВ], YZN10-004-K03 (IEK GROUP)34

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-XT179 Зажим наборный, 2х4 [мм²], 1P, 32[А], 1[кВ], YZN10-004-K03 (IEK GROUP)34

34 (ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-XT180 Зажим наборный, 2х4 [мм²], 1P, 32[А], 1[кВ], YZN10-004-K03 (IEK GROUP)

34 (ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-XT181 Зажим наборный, 2х4 [мм²], 1P, 32[А], 1[кВ], YZN10-004-K03 (IEK GROUP)

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-1982 Ограничитель на DIN-рейку, DIN 35 [мм], УХЛ3, YXD10 (IEK GROUP)

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-2184 Ограничитель на DIN-рейку, DIN 35 [мм], УХЛ3, YXD10 (IEK GROUP)
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Тип, марка, обозначение изделия, 
Завод-изготовитель, 

Наименование (вхождение в структуру), длина
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позиционное

Обозначение

чертёж:
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Легенда изделия
ЩУ1

№ 1 - Общий вид

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-2285 Ограничитель на DIN-рейку, DIN 35 [мм], УХЛ3, YXD10 (IEK GROUP)

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-L186 Блок распределительный, 1Р, 160[А], 1[кВ], RBD-160 (IEK GROUP)

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-L287 Блок распределительный, 1Р, 160[А], 1[кВ], RBD-160 (IEK GROUP)

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-L388 Блок распределительный, 1Р, 160[А], 1[кВ], RBD-160 (IEK GROUP)

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-N89 Блок распределительный, 1Р, 160[А], 1[кВ], RBD-160 (IEK GROUP)

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-SF390 Выключатель автоматический, 1P, C, 6[А], 10[кА], 400[В] AC / 80[В] DC, 13115DEK
(DEKraft)

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-SF491 Выключатель автоматический, 1P, C, 10[А], 10[кА], 400[В] AC / 80[В] DC, 13152DEK
(DEKraft)12

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-SF292 Выключатель автоматический, 1P, C, 16[А], 10[кА], 400[В] AC / 80[В] DC, 13105DEK
(DEKraft)12

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-4093 Ограничитель на DIN-рейку, DIN 35 [мм], УХЛ3, YXD10 (IEK GROUP)

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-KM194 Контактор, ПМ12-250100-250А-220AC-УХЛ4-В, 217238 (КЭАЗ)

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-KM2108 Контактор, ПМ12-250100-250А-220AC-УХЛ4-В, 217238 (КЭАЗ)

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-KM4122 Контактор, ПМ12-250100-250А-220AC-УХЛ4-В, 217238 (КЭАЗ)

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-KM3136 Контактор, ПМ12-250100-250А-220AC-УХЛ4-В, 217238 (КЭАЗ)

(ЩУ1.S1), длина 0,12 м≠1+ЩУ-Y150 Шина медная гибкая, 250[А], ШхТхД: 20х2х2000 [мм], YBF10-2-20-01 (IEK GROUP)
ТУ 27.12.40-001-00869235-2017

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-XS1153 Розетка, ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP54 (ИЭК)

(ЩУ1.S1)≠1-W1154 Сальник PG 48 диаметр проводника 36-44мм IP54 IEK, YSA20-44-48-54-K41 (IEK)

(ЩУ1.S1)≠1-W3.1159 Сальник PG 48 диаметр проводника 36-44мм IP54 IEK, YSA20-44-48-54-K41 (IEK)

(ЩУ1.S1)≠1-W3.2160 Сальник PG 48 диаметр проводника 36-44мм IP54 IEK, YSA20-44-48-54-K41 (IEK)

(ЩУ1.S1)≠1-W2161 Сальник PG 21 диаметр проводника 15-18мм IP54, PG 21 (IEK)

(ЩУ1.S1)≠1-W4162 Сальник PG 16 диаметр проводника 9-13мм IP54, PG 16 (IEK)

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-SA1163 Кнопка BS542 поворотная красная грибок NC IP65 EKF PROxima, xb2-bs542-65 ( EKF)

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-K1168 Разъем DEKraft PP-102 для реле ПР-102 4 контакта 10А, 23237DEK (Dekraft)

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-K1169 Реле промежуточное ПР-102 с индикацией 10А 230В АC IEK, 23949DEK (Dekraft)

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-K2170 Разъем DEKraft PP-102 для реле ПР-102 4 контакта 10А, 23237DEK (Dekraft)

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-K2171 Реле промежуточное ПР-102 с индикацией 10А 230В АC IEK, 23949DEK (Dekraft)

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-K3172 Разъем DEKraft PP-102 для реле ПР-102 4 контакта 10А, 23237DEK (Dekraft)

(ЩУ1.S1)≠1+ЩУ-K3173 Реле промежуточное ПР-102 с индикацией 10А 230В АC IEK, 23949DEK (Dekraft)
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длинапозиционное

Струк-
турный
элемент

по
зи
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ЩУ1.S1 ≠1+ЩУ-10

 (≠1=+ЩУ-10)

3

≠1+ЩУ-SA1163 Кнопка BS542 поворотная красная грибок NC IP65 EKF PROxima, xb2-bs542-65 (EKF)

≠1+ЩУ-QF116 Выключатель автоматический 250А, 108600 (КЭАЗ)17

≠1+ЩУ-1645 DIN-рейка Ω-профиль, ВхШхД: 7.5х35х2000 [мм], 02140 (АО "ДКС")
длина 0,48 м

≠1+ЩУ-1755 DIN-рейка Ω-профиль, ВхШхД: 7.5х35х2000 [мм], 02140 (АО "ДКС")
длина 0,18 м

≠1+ЩУ-У164 Короб перфорированный Ш25 х Г40, 01163RL (DKC)
длина 0,55 м

≠1+ЩУ-У265 Короб перфорированный Ш25 х Г40, 01163RL (DKC)
длина 0,66 м

≠1+ЩУ-У366 Короб перфорированный Ш25 х Г40, 01163RL (DKC)
длина 0,66 м

≠1+ЩУ-У467 Короб перфорированный Ш25 х Г40, 01163RL (DKC)
длина 0,195 м

≠1+ЩУ-У568 Короб перфорированный Ш25 х Г40, 01163RL (DKC)
длина 0,115 м

≠1+ЩУ-PA169 Трансформатор тока измерительный ТТИ-А 250/5А, ITT10-2-05-0250 (ФКУ ИК-1
(Кострома))

≠1+ЩУ-1871 DIN-рейка Ω-профиль, ВхШхД: 7.5х35х2000 [мм], 02140 (АО "ДКС")
длина 0,32 м

≠1+ЩУ-L186 Блок распределительный, 1Р, 160[А], 1[кВ], RBD-160 (IEK GROUP)

≠1+ЩУ-L287 Блок распределительный, 1Р, 160[А], 1[кВ], RBD-160 (IEK GROUP)

≠1+ЩУ-L388 Блок распределительный, 1Р, 160[А], 1[кВ], RBD-160 (IEK GROUP)

≠1+ЩУ-N89 Блок распределительный, 1Р, 160[А], 1[кВ], RBD-160 (IEK GROUP)

≠1+ЩУ-KM194 Контактор, ПМ12-250100-250А-220AC-УХЛ4-В, 217238 (КЭАЗ)

≠1+ЩУ-KM3136 Контактор, ПМ12-250100-250А-220AC-УХЛ4-В, 217238 (КЭАЗ)

≠1+ЩУ-4 MP 80.80 Ïàíåëü ìîíòàæíàÿ_MP 100.80  ­Ⅹ«ì ¬®­â ¦­ ïЩУ1.S1

MP 80.80 Ïàíåëü ìîíòàæíàÿ_MP 100.80  Ⅹ«ì ¬®â ¦ ï (≠1=+ЩУ-4)

2

≠1+ЩУ-KM2108 Контактор, ПМ12-250100-250А-220AC-УХЛ4-В, 217238 (КЭАЗ)

≠1+ЩУ-KM4122 Контактор, ПМ12-250100-250А-220AC-УХЛ4-В, 217238 (КЭАЗ)
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Тип, марка, обозначение изделия, 
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Примечание,
длинапозиционное
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турный
элемент

по
зи

ци
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Обозначение

ин
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кс

ЩУ1.S1 ≠1+ЩУ-11

 (≠1=+ЩУ-11)

6

≠1+ЩУ-137 Скобы для монтажа на стене, WB 8 (Провенто)

≠1+ЩУ-148 Скобы для монтажа на стене, WB 8 (Провенто)

≠1+ЩУ-129 Скобы для монтажа на стене, WB 8 (Провенто)

≠1+ЩУ-1510 Скобы для монтажа на стене, WB 8 (Провенто)

≠1+ЩУ-XS1153 Розетка, ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP54 (ИЭК)
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Тип, марка, обозначение изделия, 
Завод-изготовитель, 

Наименование

Примечание,
длинапозиционное

Струк-
турный
элемент

по
зи

ци
я

Обозначение

ин
де

кс

ЩУ1.S1 ≠1+ЩУ-3

PK 15.11 G 00.001 Ïàíåëü êàáåëüíîãî ââîäà_PK 35.13 G 00.001  Ⅹ«ì ª ⅥⅩ«ì®Ⅷ® ⅦⅦ®Ⅸ  (≠1=+ЩУ-3)

4 PK 15.11 G 00.001 Ïàíåëü êàáåëüíîãî ââîäà_PK 35.13 G 00.001  ­Ⅹ«ì ª ⅥⅩ«ì­®Ⅷ®
ⅦⅦ®Ⅸ 

≠1-W1154 Сальник PG 48 диаметр проводника 36-44мм IP54 IEK, YSA20-44-48-54-K41 (IEK)

≠1-W3.1159 Сальник PG 48 диаметр проводника 36-44мм IP54 IEK, YSA20-44-48-54-K41 (IEK)

≠1-W2161 Сальник PG 21 диаметр проводника 15-18мм IP54, PG 21 (IEK)

≠1-W4162 Сальник PG 16 диаметр проводника 9-13мм IP54, PG 16 (IEK)

≠1-W3.2160 Сальник PG 48 диаметр проводника 36-44мм IP54 IEK, YSA20-44-48-54-K41 (IEK)

≠1+ЩУ-2 PK 15.11 G 00.001 Ïàíåëü êàáåëüíîãî ââîäà_PK 35.13 G 00.001  ­Ⅹ«ì ª ⅥⅩ«ì­®Ⅷ®
ⅦⅦ®Ⅸ 

PK 15.11 G 00.001 Ïàíåëü êàáåëüíîãî ââîäà_PK 35.13 G 00.001  Ⅹ«ì ª ⅥⅩ«ì®Ⅷ® ⅦⅦ®Ⅸ  (≠1=+ЩУ-2)

ЩУ1.S1 5
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2024

ООО «СИБОМА»,
  454080, Челябинск, ул. Южная 2Б-33

"Шкаф управления буром"

СОГЛАСОВАНО

‎110/024-АТХ

Главный инженер проекта

Прилагаемые документы
Документы на АС

Изм. № док. Подп. Дата

Том 1.2.4

‎ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
‎"ТЕКО"

_________________________________________

_________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

_________________________________________

_________________________________________

_____________________ г._____________________ г.

Код документа:Последующий лист: &С3 Формат А4

_________________
(подпись)

(дата)

(фио)
_______________________

(должность)

(организация)

_________________
(подпись)

(дата)

(фио)
_______________________

(должность)

(организация)

Предыдущий лист: 1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Щит управления КАЗС
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ООО "ТЕКО"

Предыдущий лист: Последующий лист: Код документа:2 #.4.1&С6/1 &С Формат А4

Со
гл

ас
ов

ан
о

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

ЛистовЛистСтадия

Изм. Кол.уч. Лист № док. ДатаПодп.

Р 3 3

110/024-АТХ-С.2.4

Содержание тома 1.2.4

Разраб.

Н.контр. 27.12.24

27.12.24

Наименование ПримечаниеКол.
листовОбозначение

Содержание тома 1.2.4

Том 1.2.4 (Документы на АС)

Итого листов:Документация 3

3110/024-АТХ-С.2.4 Содержание тома 1.2.4

Итого листов:Техническое обеспечение 10

7110/024-АТХ.С6 Таблица соединений и подключений

3110/024-АТХ.Э4.01 Схемы электрические монтажные. Клеммники

Итого листов:Информационное обеспечение 2

2110/024-АТХ.П7 Описание систем классификации и кодирования

/15 15Общее количество листов тома 1.2.4:



ООО "ТЕКО"

Предыдущий лист: Последующий лист: Код документа:#2.4&С/3 2 &С6 Формат А4

Согласовано
Взам. инв. №Подп. и датаИнв. № подл.

ЛистовЛистСтадия

Изм. Кол.уч. Лист № док. ДатаПодп.

1 7

Разраб.

Н.контр. 27.12.24

27.12.24

Таблица соединений и подключений

110/024-АТХ.С6

Р

кон-
такт

Куда
сечение/
диаметр

цвет/
номер

элемент

Примечание

ссылка
позиционное обозначение/

тип

СоединениеОбозна-
чение
соеди-
нения ссылка

изделие
элемент

длина

Откуда

кон-
такт

трасса

+ЩУ. Щит управления

Вид соединения - проводное/контактное соединение (электротехника):

≠1+ЩУ-PA1≠1+ЩУ-XT1 1:a Л1 (#1&СБ/1:2B)(#1&СБ/1:2B) Жила / проводБ

ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 Б

0,769 м 1,5 мм²

≠1+ЩУ-PA1≠1+ЩУ-XT1 2:a Л2 >>>> >>2
>>

>>>>

≠1+ЩУ-PE≠1+ЩУ-XS1 x4 (#1&СБ/2:2B)(#1&СБ/2:2B) >>3
ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 ЗЖ

>>>>

≠1+ЩУ-PE≠1+ЩУ-XS2 x3 (#1&СБ/2:1B)(#1&СБ/2:1B) >>3
>>

>>>>

≠1+ЩУ-XS1≠1+ЩУ-SF1 2 (#1&СБ/2:2B)(#1&СБ/2:2C) >>4
ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 Б

>>>>x1

≠1+ЩУ-XS1≠1+ЩУ-SF1 4 >>>> >>x2 >>5
>>

>>

≠1+ЩУ-XS1≠1+ЩУ-SF1 6 >>>> >>x3 >>6
>>

>>

≠1+ЩУ-XS2≠1+ЩУ-SF2 2 (#1&СБ/2:1B)(#1&СБ/2:1C) >>x1 >>11
>>

>>

≠1+ЩУ-XT1≠1+ЩУ-SF3 2 (#1&СБ/2:0B)(#1&СБ/2:0C) >>3:a >>12
>>

>> +ЩУ-У2;+ЩУ-У5;+ЩУ-У30,784 м



Предыдущий лист: Последующий лист: Код документа:1 3 &С6 Формат А4

Взам. инв. №Подп. и датаИнв. № подл.

Подп. Дата№ док.ЛистКол.уч.Изм.

Лист

110/024-АТХ.С6
2

Откуда

длина
элемент

изделие
трассакон-

такт

позиционное обозначение/
типссылка

Примечание

элемент

цвет/
номер

сечение/
диаметр

Куда

кон-
такт ссылка

Обозна-
чение
соеди-
нения

Соединение

+ЩУ. Щит управления

Вид соединения - проводное/контактное соединение (электротехника):

≠1+ЩУ-SF3 ≠1+ЩУ-XT1(#1&СБ/2:0C) (#1&СБ/2:0B) Жила / провод4 4:a Б16 1,5 мм²

ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 Б

0,823 м +ЩУ-У2;+ЩУ-У5;+ЩУ-У3

≠1+ЩУ-SA1 ≠1+ЩУ-XT112 (#1&СБ/3:3C) (#1&СБ/3:3B) >>5:a >>17 >>

>>

≠1+ЩУ-SA1 ≠1+ЩУ-K112 >> (#1&СБ/3:2C) >>5 >>17 >>

>>

≠1+ЩУ-K1 ≠1+ЩУ-K39 (#1&СБ/3:2C) >> >>5 >>18 >>

>>

≠1+ЩУ-K3 ≠1+ЩУ-K25 >> (#1&СБ/3:1C) >>5 >>18 >>

>>

≠1+ЩУ-K2 ≠1+ЩУ-K25 (#1&СБ/3:1C) (#1&СБ/3:0C) >>818 >> >>

>>

≠1+ЩУ-K2 ≠1+ЩУ-K38 (#1&СБ/3:0C) >> >>718 >> >>

>>

≠1+ЩУ-SF4 ≠1+ЩУ-SA12 (#1&СБ/3:3C) (#1&СБ/3:3C) >>11 >>19 >>

>>

≠1+ЩУ-K3 ≠1+ЩУ-KM19 (#1&СБ/3:2C) (#1&СБ/3:2B) >>61 >>25 >>

>>

≠1+ЩУ-K2 ≠1+ЩУ-KM29 (#1&СБ/3:1C) (#1&СБ/3:1B) >>61 >>26 >>

>>

≠1+ЩУ-KM2 ≠1+ЩУ-KT161 (#1&СБ/3:1B) >> >>A126 >> >>

>>

≠1+ЩУ-KT1 ≠1+ЩУ-KT1A1 >> >> >>28 >>26 >>

>>

≠1+ЩУ-K2 ≠1+ЩУ-KT112 18(#1&СБ/3:0C) (#1&СБ/3:0B) >>>>27 >>

>>

≠1+ЩУ-KT1 ≠1+ЩУ-KM315 (#1&СБ/3:0B) >> >>6128 >> >>

>>

≠1+ЩУ-KM3 ≠1+ЩУ-K361 >> (#1&СБ/3:0C) >>1128 >> >>

>>

≠1+ЩУ-KT1 ≠1+ЩУ-KM425 (#1&СБ/3:1B) (#1&СБ/3:1B) >>61 >>29 >>

>>



Предыдущий лист: Последующий лист: Код документа:2 4 &С6 Формат А4

Взам. инв. №Подп. и датаИнв. № подл.

Подп. Дата№ док.ЛистКол.уч.Изм.

Лист

110/024-АТХ.С6
3

Откуда

длина
элемент

изделие
трассакон-

такт

позиционное обозначение/
типссылка

Примечание

элемент

цвет/
номер

сечение/
диаметр

Куда

кон-
такт ссылка

Обозна-
чение
соеди-
нения

Соединение

+ЩУ. Щит управления

Вид соединения - проводное/контактное соединение (электротехника):

≠1+ЩУ-K2 ≠1+ЩУ-K211 (#1&СБ/3:3B) (#1&СБ/3:3B) Жила / провод13 Б30 1,5 мм²

ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 Б

≠1+ЩУ-K3 ≠1+ЩУ-K210 >> >> >>13 >>30 >>

>>

≠1+ЩУ-K3 ≠1+ЩУ-K312 (#1&СБ/3:2B) (#1&СБ/3:2B) >>1331 >> >>

>>

≠1+ЩУ-K2 ≠1+ЩУ-K310 >> >> >>13 >>31 >>

>>

≠1+ЩУ-K3 ≠1+ЩУ-XT12 (#1&СБ/3:3B) >> >>7:a >>32 >>

>>

≠1+ЩУ-K2 ≠1+ЩУ-XT12 (#1&СБ/3:2B) >> >>8:a33 >> >>

>>

≠1+ЩУ-KM1 ≠1+ЩУ-KM262 >> >> >>А1 >>34 >>

>>

≠1+ЩУ-KM2 ≠1+ЩУ-KM162 (#1&СБ/3:1B) (#1&СБ/3:1B) >>А135 >> >>

>>

≠1+ЩУ-KM4 ≠1+ЩУ-KM362 >> >> >>А136 >> >>

>>

≠1+ЩУ-KM3 ≠1+ЩУ-KM462 (#1&СБ/3:0B) (#1&СБ/3:0B) >>А1 >>38 >>

>>

≠1+ЩУ-K1 ≠1+ЩУ-XT113 (#1&СБ/3:3B) (#1&СБ/3:3B) >>6:a >>39 >>

>>

≠1+ЩУ-K1 ≠1+ЩУ-K213 >> >> >>739 >> >>

>>

≠1+ЩУ-K2 ≠1+ЩУ-K37 >> (#1&СБ/3:2B) >>8 >>39 >>

>>

≠1+ЩУ-KM1 ≠1+ЩУ-KM21 (#1&СБ/1:2B) (#1&СБ/1:1B) >>5L1 50 мм² >>

ПуГВнг(А)-LS 1х50 Б

≠1+ЩУ-QF1 ≠1+ЩУ-KM12 (#1&СБ/1:2C) (#1&СБ/1:2B) >>1 >>L1 >>

>>

≠1+ЩУ-QF1 ≠1+ЩУ-L12 1>> (#1&СБ/1:0C) >>L1 >> >>

>>



Предыдущий лист: Последующий лист: Код документа:3 5 &С6 Формат А4

Взам. инв. №Подп. и датаИнв. № подл.

Подп. Дата№ док.ЛистКол.уч.Изм.

Лист

110/024-АТХ.С6
4

Откуда

длина
элемент

изделие
трассакон-

такт

позиционное обозначение/
типссылка

Примечание

элемент

цвет/
номер

сечение/
диаметр

Куда

кон-
такт ссылка

Обозна-
чение
соеди-
нения

Соединение

+ЩУ. Щит управления

Вид соединения - проводное/контактное соединение (электротехника):

≠1+ЩУ-L1 ≠1+ЩУ-SF11 1(#1&СБ/1:0C) (#1&СБ/2:2C) Жила / проводБL1 1,5 мм²

ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 Б

≠1+ЩУ-L1 ≠1+ЩУ-SF2 1>> (#1&СБ/2:1C) >>L1 1 >> >>

>>

0,581 м +ЩУ-У1;+ЩУ-У4;+ЩУ-У2

≠1+ЩУ-L1 ≠1+ЩУ-SF41 1>> (#1&СБ/3:3C) >>L1 >> >>

>>

≠1+ЩУ-L2 ≠1+ЩУ-SF11 3(#1&СБ/1:0C) (#1&СБ/2:2C) >>L2 1,5 мм² Б

ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 Б

0,498 м +ЩУ-У1

≠1+ЩУ-L2 ≠1+ЩУ-SF31 3>> (#1&СБ/2:0C) >>L2 >> >>

>>

0,441 м >>

≠1+ЩУ-KM1 ≠1+ЩУ-KM25 (#1&СБ/1:2B) (#1&СБ/1:2B) >>1L3 50 мм² Ч

ПуГВнг(А)-LS 1х50 Ч

≠1+ЩУ-QF1 ≠1+ЩУ-KM16 5(#1&СБ/1:2C) >> >>L3 >> >>

>>

≠1+ЩУ-QF1 ≠1+ЩУ-L36 >> (#1&СБ/1:0B) >>1L3 >> >>

>>

≠1+ЩУ-L3 ≠1+ЩУ-SF11 5(#1&СБ/1:0B) (#1&СБ/2:2C) >>L3 0,511 м +ЩУ-У11,5 мм² Б

ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 Б

≠1+ЩУ-KM1 ≠1+ЩУ-KM2 2(#1&СБ/1:2B) (#1&СБ/1:2B) >>L13 2 50 мм² >>

ПуГВнг(А)-LS 1х50 Б

≠1+ЩУ-KM2 ≠1+ЩУ-KM32 5>> (#1&СБ/1:1B) >>L13
>>

>> >>0,659 м +ЩУ-У1

≠1+ЩУ-KM3 ≠1+ЩУ-KM46 (#1&СБ/1:1B) (#1&СБ/1:0B) >>6L14
>>

>> >>

≠1+ЩУ-KM1 ≠1+ЩУ-KM23 3(#1&СБ/1:2B) (#1&СБ/1:1B) >>L2 50 мм² >>

ПуГВнг(А)-LS 1х50 Б

≠1+ЩУ-QF1 ≠1+ЩУ-L24 1>> (#1&СБ/1:0C) >>L2 >> >>

>>

≠1+ЩУ-L1 ≠1+ЩУ-SF3 1>> (#1&СБ/2:0C) >>L1 1 >> >>

>>

0,428 м +ЩУ-У1

≠1+ЩУ-QF1 ≠1+ЩУ-KM14 3(#1&СБ/1:2C) (#1&СБ/1:2B) >>L2 >> С

ПуГВнг(А)-LS 1х50 С



Предыдущий лист: Последующий лист: Код документа:4 6 &С6 Формат А4

Взам. инв. №Подп. и датаИнв. № подл.

Подп. Дата№ док.ЛистКол.уч.Изм.

Лист

110/024-АТХ.С6
5

Откуда

длина
элемент

изделие
трассакон-

такт

позиционное обозначение/
типссылка

Примечание

элемент

цвет/
номер

сечение/
диаметр

Куда

кон-
такт ссылка

Обозна-
чение
соеди-
нения

Соединение

+ЩУ. Щит управления

Вид соединения - проводное/контактное соединение (электротехника):

≠1+ЩУ-KM1 ≠1+ЩУ-PA14 (#1&СБ/1:2B) (#1&СБ/1:2B) Жила / провод1L23
ПуГВнг(А)-LS 1х50 С

50 мм² С

≠1+ЩУ-KM1 ≠1+ЩУ-KM2 4>> (#1&СБ/1:1B) >>L23 4
>>

>> >>

≠1+ЩУ-KM2 ≠1+ЩУ-KM3 3(#1&СБ/1:1B) >> >>L23 4
>>

>> >>0,761 м +ЩУ-У1

≠1+ЩУ-KM3 ≠1+ЩУ-KM44 4>> >> >>L24
>>

>> >>

≠1+ЩУ-KM1 ≠1+ЩУ-KM26 (#1&СБ/1:2B) >> >>6L33
ПуГВнг(А)-LS 1х50 Ч

>> Ч

≠1+ЩУ-KM2 ≠1+ЩУ-KM3(#1&СБ/1:1B) >> >>6L33
>>

>> >>1 0,863 м +ЩУ-У1

≠1+ЩУ-KM3 ≠1+ЩУ-KM4>> >> >>L34 2
>>

>> >>2

≠1+ЩУ-N ≠1+ЩУ-XS21 (#1&СБ/1:3B) (#1&СБ/2:1B) >>N
ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 С

1,5 мм²x2 0,481 м +ЩУ-У3;+ЩУ-У5;+ЩУ-У2

≠1+ЩУ-N ≠1+ЩУ-K11 >> (#1&СБ/3:3B) >>N
>>

>> Б14 0,151 м

N ≠1+ЩУ-K1 ≠1+ЩУ-K214 14 >> >>(#1&СБ/3:3B)
>>

>> >>

N ≠1+ЩУ-K2 ≠1+ЩУ-K314 14 >> >>>>
>>

(#1&СБ/3:2B) >>

N ≠1+ЩУ-K3 ≠1+ЩУ-KM214 А2 >>(#1&СБ/3:2B)
>>

>> >>>>

N ≠1+ЩУ-KM2 ≠1+ЩУ-KM1А2 А2 >> >>>>
>>

(#1&СБ/3:1B) >>

N ≠1+ЩУ-KM1 ≠1+ЩУ-KT1А2 A2 >> >>(#1&СБ/3:1B)
>>

>> >>

N ≠1+ЩУ-KT1 ≠1+ЩУ-KM3A2 А2 >> >>>>
>>

>> >>

N ≠1+ЩУ-KM3 ≠1+ЩУ-KM4А2 А2 >> >>>>
>>

(#1&СБ/3:0B) >>



Предыдущий лист: Последующий лист: Код документа:5 7 &С6 Формат А4

Взам. инв. №Подп. и датаИнв. № подл.

Подп. Дата№ док.ЛистКол.уч.Изм.

Лист

110/024-АТХ.С6
6

Откуда

длина
элемент

изделие
трассакон-

такт

позиционное обозначение/
типссылка

Примечание

элемент

цвет/
номер

сечение/
диаметр

Куда

кон-
такт ссылка

Обозна-
чение
соеди-
нения

Соединение

+ПМУ. Пост местного управления

≠1+ПМУ-SB-SB2 ≠1+ПМУ-SB4 (#1&СБ/4:2B) (#1&СБ/4:2B) Жила / провод

≠1+ПМУ-SB-SB2 ≠1+ПМУ-SB>> >> >>3

Вид соединения - проводное/контактное соединение (электротехника):

≠1+ПМУ-SB-SB1 ≠1+ПМУ-SB-SB3>> >> >>2 3

≠1+ПМУ-SB-SB1 ≠1+ПМУ-SB-SB2(#1&СБ/4:2C) >> >>32

≠1+ПМУ-SB-SB3 ≠1+ПМУ-SB4 (#1&СБ/4:2B) >> >>



ООО "ТЕКО"

Предыдущий лист: Последующий лист: Код документа:6 &Э4.01/1 &С6 Формат А4

Согласовано
Взам. инв. №Подп. и датаИнв. № подл.

ЛистовЛистСтадия

Изм. Кол.уч. Лист № док. ДатаПодп.

7 7

Разраб.

Н.контр. 27.12.24

27.12.24

Таблица потребности проводов

110/024-АТХ.С6

Р

Завод-изготовитель Единица
измерения№

ин
де

кс Коли-
чество

Тип, марка, обозначение
документа, опросного листаНаименование и техническая характеристика

+ЩУ. Щит управления

Провод монтажный, 1х1.5 мм², гибкий, синий, ПуГВнг(А)-LS ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 С
ТУ 16.К73.162-2017 >> >> 0,632

Провод монтажный, 1х50 мм², гибкий, белый, ПуГВнг(А)-LS ПуГВнг(А)-LS 1х50 Б
ТУ 16.К73.162-2017 >> >> 0,663

Провод монтажный, 1х1.5 мм², гибкий, белый, ПуГВнг(А)-LS ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 Б
ТУ 16.К73.162-2017 ООО "ХКА" м 4,841



ООО "ТЕКО"

Предыдущий лист: Последующий лист: Код документа:&С6/7 2 &Э4.01 Формат А4

Со
гл

ас
ов

ан
о

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

ЛистовЛистСтадия

Изм. Кол.уч. Лист № док. ДатаПодп.

Р 1 3

110/024-АТХ.Э4.01

Перечень клеммников

Разраб.

Н.контр. 27.12.24

27.12.24

всего

Количество
клемм№ Страница схемы монтажной

клеммникаОбозначение позиционное Описание
(примечание)

PE N

 

+ЩУ. Щит управления

≠1+ЩУ-18 0 001

≠1+ЩУ-19 0 002

≠1+ЩУ-20 0 003

≠1+ЩУ-21 0 004

≠1+ЩУ-38 0 005

≠1+ЩУ-39 0 006

≠1+ЩУ-XT1 0 907 ≠1#2.4.1&Э4.01/3
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Таблица 2 - Коды документов основного комплекта и шифры прилагаемых документов

&СР Состав рабочей документации

&С Содержание

#1 Основной комплект рабочих чертежей. ГОСТ 21.408-2013&ОД Общие данные по рабочим чертежам

>>&СБ Схемы принципиальные

>>&С4 Таблица соединений внешних проводок

>>&С5 Схемы подключения внешних проводок

>>&ПЭ Пречень элементов

#2.1 Прилагаемые документы. ГОСТ 21.408-2013
Спецификации основного комплекта рабочих чертежей&СО.01 Спецификация оборудования, изделий и материалов

>>&СО.02 Спецификация щитов и пультов

#2.2 Прилагаемые документы. ГОСТ 21.408-2013
Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий&Н.01 Эскизный чертёж общего вида

>>&ДИ Структура сборки изделий

#2.4.1 Прилагаемые документы. ГОСТ 34.201-2020
Документы на АС. Техническое обеспечение&С6 Таблица соединений и подключений

>>&Э4.01 Схемы электрические монтажные. Клеммники

#2.4.2 Прилагаемые документы. ГОСТ 34.201-2020
Документы на АС. Информационное обеспечение&П7 Описание систем классификации и кодирования
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Таблица 3 - Коды структуры составного буквенно-цифрового обозначения изделия

Коды обозначения "≠Комплект"

АТХ≠1 Щит управления КАЗС

+ПМУ Пост местного управления

Коды обозначения "+Шкаф"

+Б Бур

+ЩУ Щит управления сущ., обозначение принято условно

+Г Генератор
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	Компоновка электрошкафа
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	-1
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	≠1=+ПМУ (ПМУ.MP2)


	PA
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	Многополюсный
	(≠1#1&СБ/4:3C)
	(≠1#1&СБ/4:2B)

	Компоновка электрошкафа
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	Многополюсный
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	3;4    (≠1#1&СБ/4:2B)
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	Многополюсный
	3;4    (≠1#1&СБ/4:2B)





	+Г Генератор
	БГ
	-БГ
	-100М
	Многополюсный
	(≠1#1&СБ/4:1A)
	(-)    (≠1#1&СБ/4:0A)
	T1    (≠1#1&СБ/4:1A)
	T2    (≠1#1&СБ/4:1A)
	И1    (≠1#1&СБ/4:1A)
	У1    (≠1#1&СБ/4:0A)
	У2    (≠1#1&СБ/4:0A)





	+Б Бур
	M
	-M1
	Многополюсный
	(≠1#1&СБ/1:1A)
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